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‘Rapport Nr 14034135

Uppdragsgivare
Lisselbo vIf
c/o Goran Selander

791 96 Falun Storbovégen 5
791 96 Falun
_Avser e
Vattenverk Dricksvatten for allmén férbrukning
Plats : Lisselbo vif Vattentakt : Borrad
Plats : Anvéndare Rening : 82m
Platspaket : _Mikrobiologisk.
Information om provet och provtagningen
| Provtagningsdatum : 2014-09-16 Ankomstdatum : 2014-09-186
Provtagningstidpunkt 1025 Ankomsttidpunkt : 2106
Temperatur vid provtagning ESgLo Temperatur vid uppackning ar e
Klor, total aktiv 5 Ansattningsdatum : 2014-09-16
Provtagare : Goran Selander
Provtagningsplats %
Provtagningsplats fortsattn, 5
Provets markning : _Kran Pumpstation
Analysresultat
 Metodbeteckning Analys/Undersakning av Resultat - M3tosskerhet “Enher
SS-EN IS0 6222, utg 1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 5 cfu/ml
SS-EN IS0 6222 utg 1 mod Langsamvixande bakterier 7 d 10 cfu/ml
55028167-2 Koliforma bakterier 35° <1 cfu/100mi
S$S028167-2 E. coli 1 cfu/100mi
| Bedémning TJANLIGT
Angiven & berdkned med ti k = 2. Om den & stor (Gver ca 50%) kan angivet resultat vare under matocens kvantifieringsgrans Isk mitvErdesspd)

Kommentar

ansiyser kan erhidos frin lboratorist sfter bagaran.

Analysen av E.coli ér utford enligt $5028167-2 MF mod och SS-EN 1SO 9308-1/AC:2008 (enligr Livsmedelsverkers
information med diarienr 2363/2009).

Bedomningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SL.V FS 2001:30). Bedémningen avser endast
utfirda analyser med grinsvirde enligt foreskriften, gillande for dricksvatien hos anvindaren.

Fér mer information, se www.alcontrol.se,

Karlstad 2014-09-23

Rapporten har granskats och godkants av

Anders Edlund
Analysansvarig
Kontrolinr 6483 5292 3165 5083

Kopie sénds till
miljtorvaitningen@falun.se

Denna rapport tAr endast Sterges i sin hehet, om inte utfirdande iaboratorium i forvag skriftligen godkant annat
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{1) Resultat levererat av ALcontrol Linképing

791 96 Falun Storbovégen 5
791 96 Falun

Avser
Vattenverk Dricksvatten fér allmén férbrukning
Plats : Lisselbo vif Vattentakt : Borrad
Plats - Anvéndare Rening : 82m

| Platspaket : Kemisk

 Information om provet ach provtagningen
Provtagningsdatum : 2014-09-16 Ankomstdatum : 2014-09-16
Provtagningstidpunkt : 1025 Ankomsttidpunkt : 2106
Temperatur vid provtagning : g°C Temperatur vid uppackning 1 4°C

| Provets markning : Kran Pumpstation Ansattningsdatum :

| Provtagare : Goran Selander
Klor, total aktiv :
VV/Anv/N&t VV =0 Anv=1 N&t=2: 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 0
Avhardning Nej=0 Ja=1 : 0

: Analysresultat g :
Metodbeteckning Analys/Undersdkning av Resultat Métosdkerhet Enhet
SS-EN IS0 7027:1999 Turbiditet 0.19 +0.02 FNU
SLV 1990-01-01 Metod | Lukt ingen
SLV Lukt, art =
SS-EN ISO 7887 metod C Farg 20 +9 mg/l Pt
SS-EN 27888 Konduktivitet 20.6 £1.0 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 8.0 10.2
TrAAcs Meth.NoJ-001-88-B Ammoniumkvéve, NH4-N <0.01 +0.002 mg/l

| TrAAcs bergknad Ammonium, NH4 <0.02 +0.004 mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009 Jarn, Fe (1) <0.02 +0.01 mg/l
SS-EN 1SO 11885-2:2009 Aluminium, Al (1) <0.03 +0.005 mg/l
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Mangan, Mn (1} <0.02 +0.003 mg/l

Bedémning TJANLIGT

Angiven métassterhet & bardtned med K = 2. Om den & stor (Gver ca 50%) kan ngive! resutat vara under matooens kventiiengsgrns Isk mitvdsssol).
sross e i i robi anaiyser kan erhdias frin borsionat efter begiren.

Kommentar

Bedomningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedomningen avser endast
utfirda analyser med grinsvirde enligt foreskriften, gillande for dricksvatten hos anvindaren.

For mer information, se www.alcontrol.se.

Karlstad 2014-09-24

Rapporten har granskats och godkants av

Kristina Lindberg
Analysansvarig
Kontrolinr 6382 5292 3061 5283

Kopis sénds iill

miljoforvaitningen@fatun.se

Denna rapport i endast dterges i sin helhet, om inte utfrdande laboratorium i fErviig skriftligen godkant annat.




